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Junta de Freguesia Poiares Santo André, NIF 501 177 388
ATA N.2 2/2017

Aos vinte seis dias de janeiro de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas, reuniu, na sede da Junta de Freguesia,
em sessdo extraordindria, o executivo, sob a Presidéncia da sua Presidente, senhora Cristina Bela Esteves, e com a
presenca da senhora Elsa Maria Moreira da Costa, Secretaria e senhor Jo3o Pedro Amaro Ferreira Pina Gil, Tesoureiro
para discussdo e deliberacio dos assuntos constantes da seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1: Apreciacdo, discussdo e votagdo da alteracio do mapa de mapa de medigbes e mapa de quantidades nos
termos do artigo 50.2, no seguimento do pedido de esclarecimentos de um concorrente, no dia 11/01/17, no dmbito da
empreitada por ajuste direto n® 01/2017 — Ampliagdo do cemitério de Vale de Gido, Freguesia de Poiares Santo André.
Ponto 2: Apreciacdo, discussdo e votagio da corregdo do mapa de mapa de medi¢des e mapa de quantidades nos termos
dos nimeros 5 e 6 do artigo 61.2 do CCP, no seguimento da apresentacdo de uma lista de erros e/ou omissdes por um
concorrente, no dia 16/01/17, no dmbito da empreitada por ajuste direto n? 01/2017 — Ampliagdo do cemitério de Vale
de Gido, Freguesia de Poiares Santo André.

Ponto 3: Apreciac&o, discusséo e votagdo da correcdo do mapa de mapa de medicdes e mapa de quantidades nos termos
dos nimeros 5 e 6 do artigo 61.2 do CCP, no seguimento da apresentagdo de uma lista de erros e/ou omissdes por um
concorrente, no dia 18/01/17, no dmbito da empreitada por ajuste direto ne 01/2017 — Ampliag3o do cemitério de Vale
de Gido, Freguesia de Poiares Santo André.

Ponto 4: Apreciacdo, discussdo e votagdo da alteragdo do offcio convite, de acordo com o disposto no artigo n® 61 do
CCP, no que se refere as subcategorias de alvaras exigidas para a empreitada por ajuste direto n? 01/2017 — Ampliagdo
do cemitério de Vale de Gido, Freguesia de Poiares Santo André.

Ponto 5: Apreciagdo, discussdo e votacdo do envio da documentagdo atualizada de acordo com as (ltimas alteracGes
referidas nos pontos anteriores junto de todos os concorrentes, nomeadamente, o mapa de medicGes, 0 mapa de lista
de pregos unitarios e o oficio do convite.

Ponto 6: Apreciagdo, discussdo e votagdo do novo prazo de entrega das propostas no ambito da empreitada por ajuste
direto n2 01/2017 — Ampliagdo do cemitério de Vale de Gido, Freguesia de Poiares Santo André.

A Sra. Presidente saudou os presentes, e entrou de imediato primeiro ponto da ordem de trabalhos.

Ponto 1: Aprecia¢do, discusséo e votacdo da alteracio do mapa de mapa de medi¢Bes e mapa de quantidades nos
termos do artigo 50.2, no seguimento do pedido de esclarecimentos de um concorrente, no ambito da empreitada
por ajuste direto n2 01/2017 — Ampliacio do cemitério de Vale de Gido, Freguesia de Poiares Santo André.

A Sra Presidente da Junta de Freguesia tomou a palavra e introduziu o assunto.

Na reunido da junta realizada a 05 de janeiro de 2017, foi aprovada por unanimidade a empreitada para a ampliagdo do
Cemitério por ajuste direto, o valor base da empreitada e o caderno de encargos, no ambito da obra de ampliagio do
cemitério de Vale de Gido.

Acontece que posteriormente, foi apresentado um pedido de esclarecimentos por um dos concorrentes, no dia 11 de
Janeiro de 2017, o qual se transcreve na integra, para todos os devidos e legais efeitos.
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- Apresentacdo de pedido de esclarecimento em 11/01/17:

“Ap6s analise das pegas desenhadas e escritas da empreitada "Ampliagio do Cemitério de Vale Gido", vimos por este
meio solicitar um pedido de esclarecimento, relativamente aos seguintes pontos”:

1- Apos visita ao local da obra, reparamos que neste momento existe um aterro no local da obra (zona de ampliacdo do
cemitério), este aterro é para ser removido pelo empreiteiro? ou para ser utilizado em obra?

2 - No Mapa de quantidades ndo esta contemplado o betdo de limpeza para aplicagio das sapatas e vigas e fundagéo
do edificio da incineradora e WC.

3 - Qual o acabamento do pavimento da zona da incineradora? no Mapa de quantidades s6 esta previsto o pavimento
para a zona dos WC's.

4 - Ndo existe nenhum artigo no Mapa de Quantidades que contemple a chaminé da incineradora.

5 - Qual é o tipo de gradeamento aplicar na rampa e escadas de ligagdo entre a parte antiga do cemitério e a parte nova?
No Mapa de quantidades ndo existe nenhum artigo para a execucio deste trabalho.

6 - No Mapa de Quantidades ndo estd previsto a pintura das paredes interiores e exteriores do edificio da incineradora
e WC? este trabalho ndo é para executar?

7 - Ndo esta contemplado no Mapa de Quantidades o lancil guia necessario para fazer a divisdo entre as zonas verdes e
a zona de passagem, e a zona das sepulturas.

8 - No Mapa de Quantidades ndo estd contemplado as zonas arborizadas na zona nova do cemitério, estes trabalhos
ndo sdo para executar nesta empreitada?

9 - Os trabalhos de demoligdo do Muro existente, também n&o estdo contemplados no Mapa de Quantidades.

10 - Os posto de iluminagdo mencionados no projecto de electricidade, sdo para incluir nesta em preitada? se forem qual
a referéncia e tipo de poste?

11 - Ap6s analise do Mapa de Quantidades e projectos, as quantidades previstas no Mapa de Quantidades sdo
insuficientes para a execucdo da zona de entrada principal do cemitério (zona nova), esta parte ndo é para executar
nesta fase? ou é algum erro de medicdo?

Nesse sentido, foi reencaminhado para a Presidente do Jari e para a POIARQUI, autor das especialidades, mapa de
medigGes e quantidade, o pedido de esclarecimento, referindo os prazos de resposta a cumprir, isto é, 16 de janeiro de
2017.

A respectiva lista de pedido de esclarecimentos assim como as suas respostas foram reencaminhadas por mail, para
todas as empresas convidadas no dia 16/01/17, em conformidade com a correspondéncia em anexo, e as quais se
transcrevem a seguir, de acordo com o disposto no art.2 502 do CCP:

Resposta 1: sobre as terras localizadas na zona de intervengdo, estas foram depositadas pelo Municipio com o intuito
de poderem ser utilizadas na execugéo dos trabalhos. Caso se verifique néio serem necessdrias, seréo entdo removidas
também pelo Municipio.

Resposta 2: Efetivamente ndo hd artigo especifico sobre “betiio de limpeza” isto por se tratar de pequenas
quantidades, optando-se por englobar este elemento no capitulo 2.1 no conjunto da descrigdio. Ao verificar
novamente os cdlculos relativos ao betéo utilizado nas sapatas, a diferenca obtida demonstra uma falta de 0.12 m°.
Resposta 3: Este acabamento “da zona da incineradora” estd previsto no capitulo 6.1 o qual se apresentou tudo em
conjunto. Acrescenta-se que o acabamento pretendido serd uma superficie totalmente lisa, cerzitada, mantendo-se
em betonilha neste espaco.
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Resposta 4: A chaminé, dado tratar-se de uma s6 pega, insignificante por ser tio pequena, inclui-se no capitulo 2.4,
Resposta 5: A descrigdo e quantificagéio destes elementos estédo definidas no capitulo 8.8.

Resposta 6: de facto, ndo estd previsto nas quantidades de trabalhos apresentadas, isto porque seréo os
trabalhadores desta Junta de Freguesia a executar.

Resposta 7: considerou-se somente a cal¢ada, partindo do pressuposto que esta deverd ser nos seus limites,
devidamente fixa e confinada, possibilitando a posteriori, a colocacéio das guias de lancil, uma vez que de momento
estamos limitados financeiramente.

Resposta 8: de facto, ndo estd previsto nas quantidades de trabalhos apresentadas, isto porque serdo os
trabalhadores desta Junta de Freguesia a executar.

Resposta 9: de facto, estes trabalhos foram considerados no capitulo 2.6 uma vez que todo o volume resultante deste
desmonte do antigo muro, em pedra e barro, serd reutilizado no enchimento da rampa que lhe estd adjacente.
Resposta 10: Ndo foram considerados neste Mapa de Quantidades uma vez que serdo mais tarde fornecidos pela
Junta de Freguesia, por razées dbvias.

Resposta 11: naturalmente, presumimos que se estard a referir & calgada, pavimento exterior da nova entrada no
Cemitério. Se assim for, pretende-se futuramente revestir essa drea com calgada, mas de momento, ficard de acordo
com o previsto no capitulo 14.1,

0 executivo deliberou por unanimidade as respostas supra-referidas nos termos do artigo n2 502 do CCP.

Ponto 2: Apreciagdo, discussdo e votacdo da corre¢do do mapa de mapa de medicdes e mapa de quantidades nos
termos dos niimeros 5 e 6 do artigo 61.2 do CCP, no seguimento da apresentacdo de 2 listas de erros e/ou omissdes
por 2 concorrentes, no ambito da empreitada por ajuste direto n2 01/2017 — Ampliagdo do cemitério de Vale de Gido,
Freguesia de Poiares Santo André.

A Sra Presidente informou entdo os presentes, que no dia 16/01/17 foi rececionada na junta de Freguesia uma lista de
esclarecimentos, erros e/ou omissdes apresentada por um concorrente, a qual se transcreve na integra, para todos os
devidos e legais efeitos.

- Apresentacdo de lista de erros e/ou omissées em 16/01/17:

1. Pedido de Esc — E/O: Capitulo 1.2
1.2 Escavacdo de terras até ao nivel de projecto, incluindo tranporte a vg 1,00
combinar com o dono de obra.

Nao estdo mencionados os m3 a executar neste trabalho.

2. Pedido de Esc — E/Q: Capitulo 2.5
2.5 Fornecimento e execug@o de escadas em betdo armado (betdo C20/25 e | m3 -57
aco A400), cofragem, descofragem, vibracdo bem como todos os
trabalhos auxiliares.

Nao sdo fornecidos pormenores das escadas especialmente relativos ao projeto de estabilidade.
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3. Pedido de Esc — E/O: Capitulo 2.6

2.6

Fornecimento e execugdo de rampa de acesso com 1,15m de largura.
Inclui patamar.

m2

37,37

4. Pedido de Esc - E/O: Capitulo 2.7

Nao sdo fornecidos pormenores da rampa especialmente relativos ao projeto de estabilidade como a espessura,
tipo de betdo, armaduras a considerar.

2.7 Fornecimento e execugdo de massame de betéio com rede de mathassol | m2 12
€Q30 com 15cm de espessura.
Ndo estd especificada a localizagao deste trabalho.
5. Pedido de Esc — E/O: Capitulos 4.1a 4.2
4.1 Fornecimento e aplicacdo de telha cerdmica do tipo Lusa da UM assente | m2 -27,00
sobre ripado de madeira.
4.2 Fornecimento e assentamento de isolamento termico do tipo XPS com | m2 26,85
40mm de espessura.
Ndo existe desenho de pormenor desta estrutura.
6. Pedido de Esc — E/O: Capitulos 6.1 € 6.2
6.1 Execucdo de betonilha em camada de regularizacéo com argamassa ao | m2 -12,00
traco 1/4, em pavimentos prontos a receber acabamento com espessura
media de 10cm, incluindo todos os trabalhos necessdrios para uma boa
execugdo.
6.2 Fornecimento e assentamento de Revestimento cerdmico a escolher | m2 -12,00
pelo dono de obra até um valor de 10euros/m2, incluindo cortes,
betumes e todos os trabathos necessdrios.
N&o esté especificado o tipo de pavimento na zona da incineradora.
7. Pedido de Esc — E/O: Capitulos 8.1 a 8.5
8.1 Caixilharia de Aluminio (AZ/CS), lacado castanho RAL 8014, ¢/ vidro un 1,00
simples 4mm. Porta com 1,81%2,25m
8.2 Fornecimento e assentamento Caixilharia de Aluminio (AZ/CS), lacado | un 2,00

castanho RAL 8014, ¢/ vidro simples 4mm basculantes com 0,6%0,6m.
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83 PORTA CORRER 1 FOLHA C/ CHAPA LISA SIMPLES com 1*2m, incluindo | un 1,00
o respectivo assentamento.

8.4 Fornecimento e assentamento de porta em aluminio simples com un 1,00
0,80*2,00m, inclui puxador.

8.5 Fornecimento e assentamento de Porta pedonal em estrutura tubular | un 1,00
pintado castanho RAL 8014, com 1200*1500mm.

Ndo foi fornecido o mapa de vdos com pormenores das serralharias.

8. Pedido de Esc — E/O: Capitulos 8.6 a 8.7
8.6 Portéio Abrir 2F em estrutura tubular, chapeado simples de 1 face na un 1,00
bandeira inferior e ¢/ barra 40x5 na parte superior // 110mm, pintado
castanho RAL 8014, Com 4200,0 x 3200,0mm.

8.7 Portdo Abrir 2F em estrutura tubular, chapeado simples de 1 face na un 1,00
bandeira inferior e ¢/ barra 40x5 na parte superior // 110mm, pintado
castanho RAL 8014, com 3200,0 x 2000,0mm.

N3o foi fornecido o mapa de vdos com os pormenores das serralharias.

9. Pedido de Esc — E/O: Capitulo 8.8
8.8 Gradeamento ¢/ prumos em tubo quadrado 40x40mm ¢/ 2 transversais | m/ 20,35
e prumos em barra 40x5 //110mm, pintado castanho RAL 8014. Com
84cm de altura.

Ndo foi fornecido o mapa de vdos com os pormenores das serralharias.

10. Pedido de Esc — E/O: Capitulo 8.9
8.9 Fornecimento e assentamento de caleiras e tubos de queda em vg 1,00
aluminio lacado @ cor castanha.

Nao foi fornecido o desenho com os pormenores das serralharias.

11. Pedido de Esc — E/O: Capitulo 8.10
8.10 Fornecimento e fixagdo de rufo em chapa de aluminio lacada a cor vg 1,00
castanho, no remate do telhado com um desenvolvimento de 25cm.

Ndo foi fornecido o desenho com os pormenores das serralharias.
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12. Pedido de Esc — E/O: Capitulo 10.1

10.1

Fornecimento e montagem de rede de abastecimento de dguas em
tubagem e acessdrios pex bem como toda a rede de esgotos nas
instalagdes sanitdrias em PVC, conforme normas em vigor.

vg

1,00

N&o foi fornecido o perfil longitudinal da conduta a executar.

13. Pedido de Esc - E/O: Capitulo 10.2

10.2

Fornecimento e montagem da rede de dguas na parcela nova do
cemitério, conforme projecto apresentado e normas em vigor. Esta
drea serd executada em tubo e acessérios PEAD nas diversas medidas,
com torneiras tipo jardim.

vg

1,00

a) O contador e a sua aplicagdo sdo da responsabilidade da entidade adjudicante?

b) Ndo indicada a caixa de deriva¢do a aplicar.
¢) Ndo indicadas as torneiras a aplicar.

14. Pedido de Esc — E/O: Capitulo 11.1

11.1

Fornecimento e montagem da rede de esgotos conforme projecto
apresentado e nhormas em vigor em tubo PVC.

vg

1,00

a) Nao fornecido o perfil longitudinal da conduta a executar.
b) Nao foi fornecido o pormenor da vala tipo.

c) O pormenor das caixas de visita a executar esta incompleto, ndo especificando todos os materiais a usar

conforme desenho.

15. Pedido de Esc - E/O: Capitulo 12.1

12.1

Fornecimento e assentamento de geodreno com 180mm de diémetro.
Abertura e tapamento de vala para a instalacdo do dreno, incluindo a
execu¢do de caixas pré fabricadas de betdo com 0,5*0,5 com
respectiva tampa em ferro fundido com as dimensoes de 0,60*0,60m.
Zona Nova

vg

1,00

Nao foi fornecido o perfil longitudinal da conduta a executar.

16. Pedido de Esc — E/O: Capitulo 12.2

12.2

Abertura e tapamento de vala a fim de passagem de tubos e cabos da
rede electrica no cemitério velho.

m2

60,00

Este artigo refere-se a rede elétrica ndo existindo artigo para este tipo de trabalho para a rede de drenagem.
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17. Pedido de Esc — E/O: Capitulo 12.3

12.3 Levantamento e recolocagdo de calgada miuda existente na zona a m2 50,00
intervir.
N&o foram fornecidas informagdes sobre como executar as ligagBes previstas ao cemitério existente (antigo).

18. Pedido de Esc — E/O: Capitulo 13.1
13.1 Fornecimento e montagem de rede eléctrica conforme projecto. vg 1,00

Ndo esta especificado o didmetro da tubagem a aplicar assim como nio existe pormenor de vala tipo.

19. Pedido de Esc — E/O: Capitulo 13.2
13.2 Quadro parcial, cabo de alimentagdo e manga corrugada Vg 1,00

N&o sdo fornecidas informagdes do tipo de quadro a aplicar, manga e cabos de alimentacdo assim como faltam
desenhos de pormenor destes elementos.

20. Pedido de Esc — E/O: Capitulo 13.3
13.3 Tubagem e cabos de alimentagdo para iluminagdo publica vg 1,00

Ndo sdo fornecidas informagdes do tipo de tubagem, cabos de alimentacdo, tipos de postes e iluminarias de
iluminacdo publica (incluindo alturas previstas) previstas assim como faltam desenhos de pormenor destes
elementos.

21. Pedido de Esc — E/O: Capitulo 13.4
134 Tomadas, Interruptores e pontos de luz nas 1.5 vg 1,00

Ndo sdo fornecidas informagdes do tipo de tomadas, interruptores e pontos de luz (ldmpadas e candeeiros)
assim como faltam desenhos de pormenor destes elementos.

22, Pedido de Esc — E/O: Capitulo 13.5
13.5 Execugéo de caixas de visita, no trajecto da rede eféctrica em vg 1,00
mudancas de direcglio e em pontos que se julgue necessdrios. Abertura
e tapamento de valas. Inclui tampas em ferro fundido D400.

N&o sdo fornecidos pormenores das caixas de visita previstas.

23. Pedido de Esc — E/O: Capitulo 13.6
13.6 Abertura e tapamento de vala a fim de passagem de tubos e cabos da | m2 143,5
rede electrica no cemitério velho.

Nao existe perfil longitudinal da rede elétrica.
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24. Pedido de Esc — E/O: Capitulo 14.1
14.1 Fornecimento e colocagéio de geotextil e uma camada com 20cm de m2 1.040,00
espessura de tout-venant e po de pedra nos acessos ao cemitério.

Pelos desenhos fornecidos a drea dos acessos é de 1065 m2, no entanto ndo estd indicada a espessura de pd de
pedra a aplicar.

25. Pedido de Esc — E/O: Capitulo 14.2
14.2 Fornecimento e assentamento de calcada em cubo calcareo11*11cm, m2 1084,15
incluindo pé de pedra e rejuntado com cimento e areia atrago seco.

Pelos desenhos fornecidos a drea de calgada em cubo 11x11 cm é de 208 m2, no entanto, ndo estd indicada a
espessura de p6 de pedra a aplicar.

26. Pedido de Esc — E/O: Capitulo 14.4
14.4 Construcdo de muros em blocos de cimento com as dimensoes m2 394,04
50*20%*25cm, incluindo pilares de 4 em 4m e respectivas fundacées. De
acordo com o projecto de especialidade. incluindo coroamento do
muro.

Nao é indicado 0 movimento de terras a executar neste trabalho.

27. Pedido de Esc — E/O: Capitulo 14.7
14.7 Pintura com cal branca, em muros existentes. m2 420,88

a) de acordo com as condi¢Bes existentes, ndo esta indicado o tratamento a dar aos muros para a execucdo deste
trabalho.

b) nos desenhos de arquitetura do edificio a construir ndo esta incluido a zona da incineradora que aparece nos desenhos
de estabilidade.

¢) ndo estd contabilizado o trabalho de demoli¢do de um canalete existente no exterior do muro lateral direito do

cemitério existente.

d) no desenho de arquitetura estd indicada a demoligdo do muro lateral direito do cemitério existente, no entanto este
trabalho ndo esta quantificado neste mapa de trabalhos.

Nesse sentido, foi reencaminhado para a Presidente do Jari e para a POIARQUI, autor das especialidades, mapa de
medig¢Ges e quantidade, o pedido de esclarecimento, referindo os prazos a cumprir, 18 de janeiro de 2017.

A respectiva lista de pedido de esclarecimentos, erros efou omisses assim como as suas respostas foram
reencaminhadas por mail, para todas as empresas convidadas no dia 18/01/17, em conformidade com a
correspondéncia em anexo, e as quais se transcrevem a seguir, de acordo com o disposto no art.2 612 do CCP:
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Resposta 1 - As cotas do existente e proposto estéio indicadas no projeto.

Resposta 2 — A solugdo inicial era em betdo armado, no entanto, a diferenca de cotas é menor, pelo que deve ser
considerada a execugdo em betdo ciclépico. Remete-se para a lista de erros e omissdes.

Resposta 3 - Ndo foi apresentado pormenor da rampa por se tratar de uma ligacdo com cotas relativamente baixas.
Resposta 4 - refere-se & casa de banho e incineradora.

Resposta 5 - Cobertura das instalagées sanitdrias e incineradora. O ripado poderd também ser feito em argamassa
sobre o isolamento térmico. Remete-se para alista de erros e omissées.

Resposta 6 - Este acabamento “da zona da incineradora” estd previsto no capitulo 6.1 o qual se apresentou tudo em
conjunto. Acrescenta-se que o acabamento pretendido serd uma superficie totalmente lisa, cerzitada, mantendo-se
em betonilha neste espaco. Remete-se para a lista de erros e omissoes.

Resposta 7 - as serralharias destinam-se as instalacbes sanitdrias. Em face da dimensédo da obra, sdo véos
identificaveis. Remete-se para a lista de erros e omissées.

Resposta 8 - as serralharias referem-se aos 2 portées do cemitério. Remete-se para a lista de erros e omissdes.
Resposta 9 - refere-se ao gradeamento da rampa. Remete-se para a lista de erros e omissdes.
Resposta 10 - refere-se as caleiras das instalacdes sanitdrias. Remete-se para a lista de erros e omissoes.

Resposta 11 — Cobertura das instalagbes sanitdrias e incineradora de acordo com o projeto de arquitetura.
Resposta 12 — De acordo com as condicGes do terreno atualmente existentes, cumprindo com o tracado em planta,
onde esta rede se encontra demarcada.
Respostas 13 -
a) O contador jg existe no cemitério atual pelo que devem fazer a derivagéo para abastecimento desta zona.
b) De acordo com a caixa de derivagéo indicada na planta das redes de dgua.
¢) De acordo com os fluxémetros indicados na planta das redes de dgua.
Respostas 14 -
a) Este perfil é feito de acordo com o tipo de solos onde a conduta serd implantada, tendo como
obrigatoriedade, a verificagdio do inicio e desaguamento dos esgotos. Inclui todos os trabalhos necessdrios
a execugiio da rede de saneamento.
b) foi fornecido o pormenor da vala tipo (em corte).
¢) os pormenores das caixas de visita constam da rede de saneamento, tratando-se de uma construgéo
corrente.
Resposta 15 — Foi fornecido o corte da conduta, a profundidade e inclinagées a que este deve obedecer.
Resposta 16 —Trata-se da ligagdo do edificio onde se encontra localizado o quadro (cemitério atual) para o novo
edificio, nomeadamente, as instalagbes sanitdrias do cemitério novo. Este artigo deverd ser considerado
relativamente ao capitulo da instalagéo da rede elétrica.
Resposta 17 — No seguimento do ponto anterior. Repor a calcada.
Resposta 18 — 1 tubo VD de @ 50 para a ligagio dos quadros aos candeeiros. Remete-se para a lista de erros e
omissdes.
Resposta 19 — Quadro parcial, corrente para este tipo de instalagdo. Ndo se fez apresentacdo pormenorizada, pelo
que ndo houve projeto especifico de eletricidade. Trata-se de uma instalagéo corrente. Remete-se para a lista de erros
e omissdes.
Resposta 20 - os postes de iluminag¢do ndo foram considerados neste Mapa de Quantidades uma vez que serdo mais
tarde fornecidos pela Junta de Freguesia, por motivos financeiros.
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Resposta 21 - Instalagéo corrente para este efeito, nomeadamente, as instalacbes sanitdrias. Néio hd interruptores,
nem tomadas, sendo o controlo de iluminagéo feito através do quadro parcial.

Resposta 22 — Caixas de visita correntes para este efeito. Remete-se para a lista de erros e omissoes.

Resposta 23 - O perfil longitudinal é definido em fungéo do tipo de terreno encontrado.

Resposta 24 — Desconhecendo os critérios que levaram ao valor de 1065 m2, consideramos o valor indicado no mapa
de quantidades, isto é 1040.00 m2.Quanto & espessura do pd, deverd ser uma espessura de 5 cm regado e
compactado.

Resposta 25: esse ponto refere-se a calcada no interior do cemitério, ndo do exterior. Pretende-se futuramente revestir
o pavimento exterior com calgada, mas de momento, ficard de acordo com o previsto no capitulo 14.1. Quanto &
espessura do po, deverd ser uma espessura de 10 cm para fazer o assentamento da calgada.

Resposta 26: foram apresentados os desenhos de pormenor dos muros. Este artigo inclui a movimentagéo de terras
necessdrias para a sug execucdo.

Respostas 27:

a) De acordo com o caderno de encargos, reboco.

b) Houve uma alteragdo introduzida, a incineradora, que em sede de especialidades, foram anexas pegas da
arquitetura, coma nova configuracédo do edificio. Deve ser considerado o projeto de arquitetura que inclui a
incineradora.

¢) O canalete ird naturalmente desaparecer, devido & nova construcdo, em que serd transformado em grelha de
escoamento nos tltimos 44.40 ml. Remete-se para a lista de erros e omissoes.

d) Estes trabalhos foram considerados no capitulo 2.6 uma vez que todo o volume resultante do desmonte do
antigo muro, em pedra e barro, serd reutilizado no enchimento da rampa que lhe estd adjacente. Remete-se
para a lista de erros e omissdes.

LISTA DE ERROS E OMISSOES

1. Capitulo 2.5
2.5 Fornecimento e execucdo de escadas em betdo CICLOPICO (betdo | m3
C12/15), cofragem, descofragem, vibracdo bem como todos os 57
trabalhos auxiliares.

- Nao sdo fornecidos pormenores das escadas especialmente relativos ao projeto de estabilidade.
Resposta ao pedido n2 2 — A solugdo inicial era em betdo armado, no entanto, a diferenga de cotas é menor,
pelo que deve ser considerada a execugdo em betdo ciclépico.

2. Capitulos 4.1 a 4.2
4.1 Fornecimento e aplicagdo de telha cerémica do tipo Lusa da UM assente | m2 27,00
sobre ripado de argamassa.

4.2 Fornecimento e assentamento de isolamento termico do tipo XPS com | m2 26,85
40mm de espessura.

- Ndo existe desenho de pormenor desta estrutura.
Resposta ao pedido n? 5 - Cobertura das instalagdes sanitdrias e incineradora. O ripado poderd também ser
feito em argamassa sobre o isolamento térmico.

Freguesia de Poiares - Santo André
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3. Capitulos 6.1 e 6.2
6.1 Execugéio de betonilha em camada de regularizagéo com argamassa ao | m2
traco 1/4, em pavimentos prontos a receber acabamento com espessura
media de 10cm, incluindo todos os trabalhos necessdrios para uma boa 17.90
execugdo.

6.2 Fornecimento e assentamento de Revestimento cerdmico a escolher | m2
pelo dono de obra até um valor de 10euros/m2, incluindo cortes,
betumes e todos os trabalhos necessdrios. 11.00

- N3o esta especificado o tipo de pavimento na zona da incineradora.
Resposta ao pedido n® 6 - Este acabamento “da zona da incineradora” estd previsto no capitulo 6.1 o qual se
apresentou tudo em conjunto. Acrescenta-se que o acabamento pretendido serd uma superficie totalmente
lisa, cerzitada, mantendo-se em betonilha neste espago.

4. Capitulos 8.1 a 8.5
8.1 Caixitharia de Aluminio lacado castanho RAL 8014, ¢/ vidro simples un 1,00
4mm. Porta com 1,81%2,25m, incluindo ferragens e puxadores em inox.

8.2 Fornecimento e assentamento Caixilharia de Aluminio lacado castanho | un 2,00
RAL 8014, ¢/ vidro simples 4mm basculantes com 0,6*0,6m.

8.3 PORTA CORRER 1 FOLHA C/ CHAPA LISA SIMPLES de aluminio, de 3 mm | un 1,00
de espessura, com 1*2m, incluindo o respectivo assentamento,
incluindo ferragens e puxadores em inox.

8.4 Fornecimento e assentamento de porta em aluminio simples com un 1,00
0,80%2,00m, incluindo ferragens e puxador em inox.

8.5 Fornecimento e assentamento de Porta pedonal em estrutura tubular un 1,00
pintado castanho RAL 8014, com 1200*¥1500mm, em ferro galvanizado
de seccdo quadrada 40x40 mm.

- Nao foi fornecido o mapa de vdos com pormenores das serralharias.
Resposta ao pedido n? 7 - as serralharias destinam-se @s instalagcdes sanitdrias. Em face da dimensédo da
obra, sfio vdos identificaveis.

Freguesia de Poiares - Santo André
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5. Capitulos 8.6 a 8.7
8.6 Portdo Abrir 2F em estrutura tubular, chapeado a aluminio simples, un 1,00
com espessura de 3 mm (2 chapas com 0.70 x 2.10 m) de 1 face na
bandeira inferior e ¢/ barra 40x5 na parte superior e // 110mm,
pintado castanho RAL 8014, Com 4200,0 x 3200,0mm, em ferro
galvanizado.

8.7 Portdo Abrir 2F em estrutura tubular, chapeado a aluminio simples, un 1,00
com espessura de 3 mm (2 chapas com 0.70x1.60 m) de 1 face na
bandeira inferior e ¢/ barra 40x5 na parte superior // 110mm, pintado
castanho RAL 8014, com 3200,0 x 2000,0mm, em ferro galvanizado.

- Nao foi fornecido o mapa de vaos com os pormenores das serralharias.
Resposta ao pedido n2 8 - as serralharias referem-se aos 2 portdes do cemitério

6. Capitulo 8.8

8.8 Gradeamento ¢/ prumos em tubo quadrado 40x40mm ¢/ 2 transversais | ml 20,35
e prumos em barra 40x5 //110mm, pintado castanho RAL 8014. Com
84cm de aftura. Em ferro galvanizado.

- Ndo foi fornecido o mapa de vdos com os pormenores das serralharias.
Resposta ao pedido n® 9 - refere-se ao gradeamento da rampa.

7. Capitulo 8.9
8.9 Fornecimento e assentamento de caleiras e tubos de queda em vg 1,00
aluminio lacado d cor castanha, com secglo caleira 0.12x0.10 m e tubo
de queda de didmetro 70 mm.

- Ndo foi fornecido o desenho com os pormenores das serralharias.
Resposta ao pedido n? 10 - refere-se as caleiras das instalacoes sanitdrias.

8. Capitulo 13.1
13.1 Fornecimento e montagem de rede eléctrica conforme pega desenhada | vg 1,00
da rede elétrica.

- Nao estd especificado o didmetro da tubagem a aplicar assim como néo existe pormenor de vala tipo.
Resposta ao pedido n? 18 - 1 tubo VD de @ 50 para a ligagédo dos quadros aos candeeiros.

9. Capitulo 13.2
13.2 Quadro parcial, cabo de alimentagdo e manga corrugada. Em termosde | vg 1,00
ligagOes, devera ser considerada apenas as das WC e da incineradora,
ficando as restantes ligagOes a executar a posteriori.

Freguesia de Poiares - Santo André
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- Ndo sdo fornecidas informagdes do tipo de quadro a aplicar, manga e cabos de alimentagdo assim como faltam
desenhos de pormenor destes elementos,
Resposta ao pedido 19 — Quadro parcial, corrente para este tipo de instalagido. Ndo se fez apresentagéo
pormenorizada, pelo que nédo houve projeto especifico de eletricidade. Trata-se de uma instalagdo corrente.

10. Capitulo 13.5

13.5 Execucdo de caixas de visita, no trajecto da rede eléctrica em vg 1,00
mudangas de direcglio e em pontos que se julgue necessdrios. Abertura
e tapamento de valas. Inclui tampas em ferro fundido D400. Caixas em
alvenaria de tijolo com a dimensdo interior de 0.40x0.40 m.

- Ndo sdo fornecidos pormenores das caixas de visita previstas.
Resposta ao pedido n2 22 — Caixas de visita correntes para este efeito.

11. Capitulos 14.8 e 14.9

14.8 Transformacgdo de canalete em grelha de escoamento de dguas mi 44.40
pluvigis

14.9 Desmonte de muro antigo com reaproveitamento do material para m3 9.80
enchimento da zona da rampa

a) de acordo com as condigBes existentes, ndo esta indicado o tratamento a dar aos muros para a execugdo deste
trabalho.
b) nos desenhos de arquitetura do edificio a construir ndo esta incluido a zona da incineradora que aparece nos desenhos
de estabilidade.
c) ndo esta contabilizado o trabalho de demoligdo de um canalete existente no exterior do muro lateral direito do
cemitério existente.
d) no desenho de arquitetura esta indicada a demolicdo do muro lateral direito do cemitério existente, no entanto este
trabalho ndo estd quantificado neste mapa de trabalhos.
Respostas ao pedido n2 27:
a) De acordo com o caderno de encargos, reboco.
b) Houve uma alteragdio introduzida, a incineradora, que em sede de especialidades, foram anexas pecas da
arquitetura, coma nova configuragdo do edificio. Deve ser considerado o projeto de arquitetura que inclui
a incineradora.
¢) O canaleteird naturalmente desaparecer, devido G nova construg@o, em que serd transformado em grelha
de escoamento nos ultimos 44.40 ml.
d) Estes trabalhos foram considerados no capitulo 2.6 uma vez que todo o volume resultante do desmonte
do antigo muro, em pedra e barro, serd reutilizado no enchimento da rampa que lhe esta adjacente.

De acordo com os niimeros 5 e 6 do artigo 61.2 do CCP, o executivo aprovou por unanimidade as corregdes a lista de
erros e omissdes datada de 16/01/17 e apresentada por um dos concorrentes, assim como atualizar o mapa de trabalhos
de acordo com as Ultimas corregdes.
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Ponto 3: Apreciagdo, discussdo e votacdo da correcdo do mapa de mapa de medi¢cdes e mapa de quantidades nos
termos dos niimeros 5 e 6 do artigo 61.2 do CCP, no seguimento da apresentagio de uma lista de erros e/ou omissées
por um concorrente, no dia 18/01/17, no dmbito da empreitada por ajuste direto n? 01/2017 — Ampliacdo do
cemitério de Vale de Gido, Freguesia de Poiares Santo André.

A Sra Presidente informou entdo os presentes, que no dia 18/01/17 foi rececionada na junta de Freguesia uma lista de
esclarecimentos, erros e/ou omissdes apresentada por um concorrente, a qual se transcreve na integra, para todos os
devidos e legais efeitos.

- Apresentacdo de lista de erros e/ou omissées em 18/01/17:

1. Lista de erros: Cap. 6.1

6.1 Execugdo de betonilha em camada de regularizagdo com argamassa ao tragco | m2 -12,00
1/4, em pavimentos prontos a receber acabamento com espessura media de
10cm, incluindo todos os trabalhos necessarios para uma boa execugdo.

Previsto — 12 m2
Pelos calculos desta empresa, é necessario: 18.03 m2, isto &, 6.03 m2 a mais.

2. Lista de erros: Cap. 7.1
7.1 Fornecimento e assentamento de peitoris e soleiras em pedra tipo Moleanos | m2 1,23
com 3cm de espessura, incluindo pingadeira onde necessario. Cortes e colas

para o seu perfeito acabamento.

Previsto— 1,23 m2
Pelos célculos desta empresa, & necessdrio: 4.83 m2, isto é, 3.60 m2 a mais.

3. Lista de erros: Cap. 8.8
8.8 Gradeamento ¢/ prumos em tubo quadrado 40x40mm c/ 2 transversais e | ml 20,35
prumos em barra 40x5 //110mm, pintado castanho RAL 8014. Com 84cm de
altura.

Previsto — 20,35 ml

Pelos célculos desta empresa, é necessario: 49.33 ml, isto &, 28.98 ml a mais.
4, Lista de erros: Cap. 14.1
14.1 Fornecimento e colocagdo de geotextil e uma camada com 20cm de espessura | m2 1.040,00
de tout-venant e po de pedra nos acessos ao cemitério.

Previsto — 1 040,00 m2
Pelos célculos desta empresa, é necessario: 1 254.19 m2, isto &, 214.19 m2 a mais.
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5. Lista de Omissdes: Cap. 8.11

8.11 Fornecimento e assentamento de porta tubular (grade) pintado castanho RAL | Un 1,00
8014, com 1800*2000 mm. Porta 1,80 x 2,00 Incineradora
6. Lista de Omissoes: Cap. 12.4e 12.5
124 Fornecimento e assentamento de grelha em chapa de ago zincada ¢/0.15m de | ml 13.25
largura com caleira, com ligagdo a valeta da estrada (Des Rap 01)
12.5 Fornecimento e assentamento de caixa de areia ¢/ 0.80m X 0.80 X 0.80M Un 1
7. Lista de Omissdes: Cap. 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14
14.8 Fornecimento e colocagdo de geotéxtil e uma camada com 15 cm de espessura
de tout-venant e po de pedra sob calgada cubo calcario 10x10 cm.
Interior parte nova sob cubo calcario 10x10 m2 1253.01
Exterior entrada parte nova
14.9 Fornecimento e colocagdo uma camada com 20 cm de espessura de brita n24
no pavimento nos acessos ao cemitério.
Zona entrada/estacionamento
Acesso lateral exterior m2 1293.58
14.10 Fornecimento e colocagdo uma camada com 20 cm de espessura de brita n24
no pavimento de calgada cubo calcario 10x10 cm
Interior parte nova sob cubo calcario 10x10
Exterior entrada parte nova m2 1293.16
14.11 Fornecimento e colocagdo uma camada com 5 cm de espessura de areia em
revestimento das zonas das sepulturas na parte nova m2 1040.22
14.12 Fornecimento de caixote de lixo cap. 100 It, em pléstico Un 2.00
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14.13 Execugdo de viga de fundagdo ¢/ 0.30x0.40 m em betdo B20 e Ago A400 na
base do muro a construir, incluindo escavacdo e betdo de limpeza. ml 155.48
14.14 Execugdo de fixacdo e confinamento dos limites dos pavimentos em cubo de
calcario 0.10x0.10 m
Zona interior ml 727.50
Zona exterior entrada

Tendo em conta que esta Ultima lista foi apresentada no dia 18/01/17 pelas 19h00, foi comunicado por e-mail, a todas
as empresas convidadas, no dia seguinte, 19/01/17, a suspensdo de prazo, nos termos seguintes:
“Na sequéncia da apresentagdio de lista de erros e omissdes no dmbito do procedimento em aprego, o prazo fixado para
a apresentacdo das propostas fica suspenso, de acordo com o estabelecido no n.2 3 do art.2 612 do Codigo dos Contratos
Publicos. A decisdo que recair sobre a referida lista, bem como o contetido da mesma, serdo oportunamente comunicadas
a todos os interessados.”
Nesse sentido, foi reencaminhado para a Presidente do Jari e para a POIARQUI, autor das especialidades, a lista de erros
e omissdes, solicitando uma resposta urgente tendo em conta que o prazo se encontra suspenso.
A respectiva lista de pedido de esclarecimentos, erros efou omissdes assim como as suas respostas serdo
reencaminhadas por mail, para todas as empresas convidadas, dia 27 de Janeiro de 2017, em conformidade com a
correspondéncia em anexo, e as quais se transcrevem a seguir de acordo com o disposto no artigo n2 612 do CCP.
Resposta 1: sim, hd uma diferenga devido ao surgimento do espago consagrado a incineradora, sendo que no projeto
inicial, ndo estava incluido. Ja foi dada resposta a este capitulo, sendo que a drea foi atualizada para 17.90 m2.
Resposta 2: A pedra considerada foi somente para as janelas, dado ao uso destas instalagGes e considerado a posterior
falta de cuidado dos utilizadores. Para as soleiras das portas, serd utilizado o mesmo pavimento aplicado no interior,
ficando o passeio a confinar.
Resposta 3: O gradeamento considerado foi 20.35 ml tendo em conta que as escadas do cimo do cemitério (ligagdo
do existente a parte nova) serdio inexistentes, a rampa serd mais baixa, logo, menos longa.
Resposta 4: desconhecendo os critérios que levaram ao valor de 1 254.19 m2, consideramos o valor indicado no mapa
de quantidades, isto é 1040.00 m2.
Resposta 5: este artigo encontra-se referido no artigo 8.5: porta 1200x1500 mm.
Respostas 6:

a) Artigo 12.4: ja foi respondido anteriormente e inserido no mapa de quantidades. Reporta-se ao Artigo

14.8 do mapa de trabalhos.
b) Artigo 12.5; Se este artigo se referir a recolha das dguas do “antigo canalete”, esta ligagdo deverd ser

encaminhada para a rede proposta de drenagem, néo sendo necessdria a execugdo de 1 caixa especifica
para esse efeito.
Respostas 7:
a) Artigo 14.8: Este artigo encontra-se referido no Artigo 14.2 do mapa de quantidades e mantem-se a drea
apresentada, isto é, 1 084.15 m2.

Freguesia de Poiares - Santo André
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b) Artigo 14.9: Este artigo encontra-se referido no artigo 14.1 do mapa de quantidades, e mantemos a drea
proposta.

¢) Artigo 14.10: Este artigo reporta-se ao nosso artigo 14.2 do mapa de quantidades, e mantemos a drea
proposta.

d} Artigo 14.11: Este trabalho estando omisso no mapa de trabalhos, remete-se para a lista de erros e
omissoes.

e) Artigo 14.12: esse artigo serd fornecido pela propria junta de freguesia.

f) Artigo 14.13: Este trabalho encontra-se referido no Artigo 14.4 do mapa de quantidades.

g) Artigo 14.14: considerou-se somente a calcada, partindo do pressuposto que esta deverd ser nos seus
limites, devidamente fixa e confinada, possibilitando a posteriori, a colocagdo das guias de lancil, uma vez
que de momento estamos limitados financeiramente.

LISTA DE ERROS E OMISSOES

1. Lista de omissdes: Cap. 14.10
14.10 Fornecimento e colocagdo uma camada com 5 cm de espessura de

areia em revestimento das zonas das sepulturas na parte nova m2 1 040.22

Respostas ao pedido 7:
d) Trabalho omisso no mapa de trabalhos inicial.

De acordo com os nimeros 5 e 6 do artigo 61.2 do CCP, o executivo aprovou por unanimidade as corregdes a lista de
erros e omissdes datada de 18/01/17 e apresentada por um dos concorrentes, assim como atualizar o mapa de trabalhos
de acordo com as ultimas corregdes.

Ponto 4: Apreciacdo, discussio e votacgdo da alteracdo do oficio convite, de acordo com o disposto no artigo n2 61 do
CCP, no que se refere as subcategorias de alvaras exigidas para a empreitada por ajuste direto n2 01/2017 — Ampliag&o
do cemitério de Vale de Gido, Freguesia de Poiares Santo André.

A Sra Presidente informou os presentes que apos reparo da Presidente do Juri da empreitada, a Sra Eng2 Ana Dias, as
subcategorias de alvaras exigidas para a empreitada por ajuste direto deveriam estar expressas no oficio do convite,
pelo que este executivo delibera alterar o oficio convite, acrescentando-se o ponto 13.2. relativo as subcategorias
exigidas para a empreitada em questdo, com a redagdo seguinte:

13.2 - Sera exigido, ao adjudicatdrio, alvard de empreiteiro de obras publicas emitido pelo Instituto dos Mercados
Publicos, do Imobilidrio e da Construgdo, contendo as seguintes autorizagdes:

- 89 subcategoria da 2¢ categoria.
Em alternativa
- 19 e 29 subcategorias da 5¢ categoria.
Freguesia de Poiares - Santo André
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Os grupos de trabalhos enquadraveis nas subcategorias indicadas ndo poderdo exceder, em custo, as classes detidas
pelo empreiteiro ou empreiteiros nas respetivas subcategorias.

O montante global da empreitada devera ser coberto pelo valor da classe da subcategoria respeitante aos trabalhos
mais expressivos da empreitada, entendendo-se, na situacdo alternativa, como sendo os enquadraveis na 22
subcategoria da 52 categoria.

0 executivo deliberou a alteragdo do oficio por unanimidade, de acordo com o modelo anexo.

Ponto 5: Apreciacdo, discussido e votacdo do envio da documentagdo atualizada de acordo com as ultimas alteracoes
referidas nos pontos anteriores junto de todos os concorrentes, nomeadamente, o mapa de medi¢des, o mapa de
lista de precos unitarios e o oficio do convite.

A Sra. Presidente explicou junto dos presentes que, no ambito de um processo que se pretende transparente, e para
que ndo surja qualquer ddvida, € necessario, ndo somente corrigir e atualizar os documentos referidos, como também
envia-los para todos os concorrentes.

Em suma, a Sra. Presidente da Junta enumerou os capitulos/artigos alterados e ou corrigidos decorrentes da
apresentacdo das listas de esclarecimentos, erros e/ou omissdes:

- Cap. 2.5: Descricdo e quantidade corrigidas e atualizadas;

- Cap. 4.1: Descricdo e quantidade corrigidas e atualizadas;

- Cap. 6.1: Quantidade corrigida e atualizada;

- Cap. 6.2: Quantidade corrigida e atualizada;

- Cap. 8.1 a 8.9: Descrigdes corrigidas e atualizadas;

- Cap. 13.1: Descrigdo corrigida e atualizada;

- Cap. 13.2: Descrigdo corrigida e atualizada;

- Cap. 13.5: Descrigdo corrigida e atualizada;

- Cap. 14.8: Trabalho novo inserido;

- Cap. 14.9: Trabalho novo inserido;

- Cap. 14.10: Trabalho novo inserido;

Os mapas de medicdes e de lista de preco unitario foram atualizados de acordo com estas Ultimas alteragdes (mapa de
medigdes em anexo).

A Sra Presidente também referiu a alteragdo do oficio convite, tendo-se inserido o ponto 13.2, de acordo com o ponto
anterior e conforme documento anexo.

Apés discussdo, o executivo deliberou por unanimidade o envio da documentagdo suprarreferida no ponto, para todos
0s concorrentes.

Ponto 6: Apreciagdo, discussdo e votacdo do novo prazo de entrega das propostas no ambito da empreitada por ajuste
direto n2 01/2017 — Ampliaco do cemitério de Vale de Gido, Freguesia de Poiares Santo André.

A Sra Presidente relembrou os presentes que o prazo inicial para entrega das propostas estava fixado para dia 21 de
Janeiro de 2017, pelas 14h00.
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Junta de Freguesia Poiares Santo André, NIF 501 177 388

Sendo que o prazo fixado para a apresentagédo das mesmas foi suspenso no passado dia 19 de janeiro de 2017, isto é, a
3 dias do prazo de entrega das propostas, e que as respostas a Ultima apresentacdo de erros e omissdes serdo
comunicadas aos concorrentes no dia 27 de janeiro de 2017 conjuntamente com os documentos atualizados de acordo
com as Ultimas alteracBes e correcBes, e para que ndo surjam ddvidas, refere-se 0 novo prazo de entrega para as
referidas propostas, isto &, 22Feira 30 de janeiro de 2017, pelas 14h00 para o e-mail desta Junta de Freguesia de Poiares
Santo André.

O executivo deliberou por unanimidade,

E n3o havendo mais assunto a tratar pelos presentes deu-se por terminada a reunido, pelas 23h15, da qual se lavrou a

presente ata, a qual de Tﬁui aprovada e votada por unanimidade.
A Presidente: l/L/i S

A Secretdria: ‘ELSQ de’ o 2e10 da { f}:\:e}
T

O Tesoureiro: e n;?_é‘—i’
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